
Техническое задание 
на проведение электрических измерений и испытаний на объектах ООО «Биоджоуль» 2026г.

Технические вопросы: Андреев Роман моб. +7 909 963 1677, e-mail: AndreevRV@biojoule.ru
	Комплекс испытаний и измерений
	Ед.изм.
	Кол- во
	Ст-сть за шт., руб. с
НДС
	Цена, руб. с НДС

	Площадка №1: г. Москва, 1-й Курьяновский проезд, д. 15, стр. 214

	
	
	
	
	

	1. Визуальный осмотр электроустановок с целью проверки соответствия
требованиям законодательства.
	-
	-
	
	

	2. Измерение сопротивления изоляции обмоток 3-х фазных трансформаторов SIEMENS GEAFOL 6кВ/0,4кВ 630кВА
	шт.
	2
	
	

	3. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами
заземленной установки (проверка металлосвязи).
	точка
	441
	
	

	4. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин.
	линия
	395
	
	

	5. Проверка согласования параметров цепи фаза – нуль с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников.
	токопр иемник
	395
	
	

	6. Проверка автоматических выключателей напряжением до 1000 В.
	шт.
	385
	
	

	7. Проверка устройства защитного отключения (УЗО).
	шт.
	11
	
	

	8. Проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств. (КОНТУР)
	шт.
	20
	
	

	9. Проверка системы молниезащиты.
	шт.
	14
	
	

	10. Составление технического отчета по результатам измерений.
	шт.
	1
	
	

	Варианты и условия оплаты:
	

	Оплата по факту выполненных работ 
	




	Комплекс испытаний и измерений
	Ед.изм.
	Кол- во
	Ст-сть за шт., руб. с
НДС
	Цена, руб. с НДС

	Площадка №2: г. Москва, ул. 2-я Вольская, д.30, стр. 303-305.

	1. Визуальный осмотр электроустановок с целью проверки соответствия
требованиям законодательства.
	-
	-
	
	

	2. Измерение сопротивления изоляции обмоток 3-х фазных трансформаторов SIEMENS GEAFOL 10,5кВ/0,4кВ 2000кВА
	шт.
	2
	
	

	3. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами
заземленной установки (проверка металлосвязи).
	точка
	1161
	
	

	4. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин.
	линия
	1210
	
	

	5. Проверка согласования параметров цепи фаза – нуль с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников.
	токопр иемник
	1210
	
	

	6. Проверка автоматических выключателей напряжением до 1000 В.
	шт.
	1210
	
	

	7. Проверка устройства защитного отключения (УЗО).
	шт.
	121
	
	

	8. Проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств. (КОНТУР)
	шт.
	20
	
	

	9. Проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств. (Места заземления пожарной техники)
	шт.
	6
	
	

	10. Проверка системы молниезащиты.
	шт.
	16
	
	

	11. Составление технического отчета по результатам измерений.
	шт.
	1
	
	

	Варианты и условия оплаты:
	

	Оплата по факту выполненных работ
	



Организации должны иметь :
[bookmark: _GoBack]Действующую лицензию на проведение данных электроиспытаний.
Обученный и аттестованный персонал.
Сертифицированные и поверенные приборы, устройства измерения и т.д.

По результатам проведенных работ выдается Технический отчет установленной Ростехнадзором формы. 
График испытаний согласовывается для вывода необходимого оборудования из работы. 

